Introduction and Product Compliance

Installation
1. -

The THB23030/THB2430 is an actuator that can be used on Applications including:
Underfloor Heating / Cooling circuits. This product complies with the 2014/30/EU
Directive.

The THB23030/THB2430 has two temperature sensors that are connected between the
Auto Balancing Actuator and the emitter flow & return pipes or the inlet and outlet of
the manifold. The Auto Balancing Actuator will measure the sensors temperature and
adjust the actuator position to maintain a constant temperature differential between the
emitter flow and return pipes.
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For 230VAC / 24VAC /DC Auto Balancing Actuators

1. Remove the Auto Balancing Actuators from the packaging.

2. For 230VAC Auto Balancing Actuators connect the brown wire to the
switched live output, connect the blue wire to the neutral supply.

For 24V Auto Balancing Actuators connect the brown/blue wires to
a switched 24V output (AC or DC), wires are polarity independent.

3. Secure to the manifold.

4. Ensure the flow regulator (if fitted) to the manifold circuit is
fully open.

5. Connect one temperature sensor to the circuit flow pipe and the
other temperature sensor to the circuit return pipe.

6. Switch on the 230VAC/ 24V supply.
7. Finished.

gﬁ Vorstellung und Produktkonformitat
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Der THB23030/THB2430 kann fiir verschiedene Anwendungen benutzt werden. Z.8.:
FuBbodenheizung, Flachenkiihlung. Das Produkt entspricht der 2014/30/EU Richtlinie.

Der THB23030/THB2430 verfiigt Giber zwei Temperaturfiihler, welche an Vor-und
Riicklauf befestigt werden. Der Antrieb vergleicht die Fiihlertemperaturen und passt die
Position des Antriebs automatisch an, um eine konstante Temperaturdifferenz zwischen
Vor-und Riicklauf zu gewdhrleisten.

Vorlauf
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Fiir 230VAC/ 24VAC/DC selbstregulierende Antriebe
1. Nehmen Sie den Antrieb aus der Verpackung.

2. Fiir230V (AC) selbstregulierende Antriebe, schlieBen Sie das braune
Kabel an 230V geschaltet Phase und das blaue Kabel und den
Nullleiter an.

Fiir 24 V selbstregulierende Ventile, schlieBen Sie.das braune und
blaue Kabel an einen geschalteten 24V Anschluss an. Die Polaritét
ist hier nicht malgeblich.

3. Schrauben Sie die Antriebe auf den Verteiler.

4. Stellen Sie sicher das der Duchflussmengenbegrenzer (falls
vorhanden) vollsténdig gedffnet ist.

5. Verbinden Sie einen Temperaturfiihler mit der Vorlaufleitung und
den anderen mit der Riicklaufleitung.

6. Schalten Sie die 24V/ 230V AC Stromversorgung ein.
7. Fertig
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De THB23030/THB2430 is een actuator dat kan worden gebruikt in combinatie met:
vloerverwarming/ koeling. Dit product voldoet aan de 2014/30/EU richtlijn.

De THB23030/THB2430 heeft twee temperatuur sensoren die worden verbonden met
de Automatische Balanceer Actuator en de in- en uitvoerpijp of de invoer of uitvoer
van de verdeler. De Automatische Balanceer Actuator zal aan de hand van de gemeten
temperaturen de positie van de actuator aanpassen om een constant temperatuur
differentiaal tussen invoer en uitvoer te behouden.
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Voor 230VAC/ 24VAC/.DC Automatische Balanceer Actuators
1. Haal de Auto Balancing Actuator uit de verpakking:

2. Voor 230V Auto Balancing Actuators. Verbind de bruine draad
met de output schakelaar en verbind de blauwe draag met
de neutrale voeding.

Voor 24V Auto Balancind Actuators. Verbind de bruine/ blauwe
draden met de 24V output schakelaar (AC of DC), de draden zijn
polariteit onafhankelijk.

3. Beveilig de verdeler.
4. Zetde flow regulator (indien aanwezig) op de verdeler geheel open.

5. Verbind-één temperatuur sensor aan de circuit invoerleiding en
de andere temperatuur sensor op de circuit retourleding

6. Schakel de 230V/ 24V voiding in.
7. Klaar.

el Présentation et conformité du produit
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Le THB23030/THB2430 est un actionneur qui peut étre utilisé sur des applications comme
|e chauffage au sol / les circuits de refroidissement. Ce produit est conforme a la directive
2014/30/EU.

Le THB23030/THB2430 dispose de deux sondes qui sont connectées entre Iactionneur
auto-équilibrant et Iarrivée & retour de fluide ou I'entrée et la sortie du collecteur.
L'actionneur auto-équilibrant va mesurer la température des sondes et ajuster
I'actionneur afin de maintenir un différentiel constant entre arrivée et sortie fluide.

Départ

Pour Les actionneurs auto-équilibrant 230V AC/ 24VAC/DC

1. Retirez I'actionneur auto-équilibrant de son emballage

2. ‘Pourles actionneurs auto-équilibrants 230V, connectez le fil marron
ala phase, connectez le fil bleu au neutre.

Pour les actionneurs auto-équilibrants 24V, connectez le a
I'alimentation 24V( AC ou DC), les fils ayant une polarité
indépendante

3. Fixersur le collecteur

4. Vérifier que le débitmétre (si présent) sur le collecteur est

complétement ouvert.

5. Connectez un capteur de température sur le tube du circuit sortant

et I'autre capteur sur le tube du circuit de retour

6. Branchez sur I'alimentation 230VAC/24V
7. Cestfini

Wprowadzenie i deklaracja zgodnosci

Sitowniki samorequlujace THB230 / THB24 moga by¢ uzywane w nastepujacych
rodzajach instalacji: Ogrzewanie lub chtodzenie ptaszczyznowe. Produkt jest zgodny z
dyrektywa 2014/30/EU.

Sitownik samorequlujacy THB23030/THB2430 posiada dwa czujniki temperatury,
ktdre powinny by¢ zainstalowane pomiedzy instalacjq zasilania a powrotem. Sitownik
samoregulujacy tak steruje potozeniem zaworu, aby zapewni¢ statg wartos¢ réznicy
pomigdzy temperaturg zasilania a powrotu.

Przeptyw
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Do Sitownikdw samorequlujacych 230V / 24V AC/DC
1. Wyjmij sitownik z opakowania.

2. Sitownik 230 V: Podtacz brazowy przewéd do fazowego wyjécia
sterujacego 230V oraz niebieski przewdd do wyjécia neutralnego.

Sitownik 24 V: Podtacz brazowy i niebieski przewéd do wyjs¢
sterujacych 24V (AClub DC). Biegunowo$¢ nie ma znaczenia.

3. Zainstaluj sitownik na rozdzielaczu.

4. Upewnij sig, ze przeptywomierz (o ile jest zamontowany) jest
ustawiony w pozycji petnego przeptywu.

5. Podtacz jeden z czujnikéw temperatury na rurze zasilajacej, oraz

drugi czujnik na rurze powrotnej.

6. Wiz zasilanie 230V AC/ 24 V.

7. Gotowe.

pagl  Onivicatie u NpuHLYN paGorb

A
1. 2.

THB23030/THB2430 - 370 3neKTpUueCKwit NPUBOZ , KOTOPbIi MOXET ObITb MCMONb30BAH
B CUCTEMaX OTOMMEHUA U OXMAXZEHWS, B TakuX Kak: cuCTeMbl Temnoro mona, B
CICTEMAX KOHAULYOHVPOBAHNA U BHTUNALMM M T. A [laHHbIil NPOBYKT COOTBETCTBYET
AvpekTuse 2014/30/EC.

THB23030/THB2430 umeeT ABa BbIHOCHbIX aTuiKa TeMMepaTypbl, yCTaHaBAUBAEMbIX
Ha Tpy6ax nogauy 1 o6patku TennoHocuTena . lpubop yaet u3mepaTb Temnepatypbl
Ha TpyGax i perynupoBath MONOXKeHUe KmamaHa AnA MOAZEPXKaHUA MOCTOAHHOI
Pa3HuULb| TeMnepaTyp Mexzy NoToKoM HoCUTens B NpAMOit 1 06paTHoi Tpy6ax.

Mogaua
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[ina camoperynupytowmxca cepponpusozos 230V AC/ 24V AC/DC

1. W3BnekuTe cepBONPUBOA 13 YNaKoBKiL.

2. Tlopkniounte KopuuHesblii npoBog k ¢ase 230 V u rony6oii k
HeliTpanbHomy Bbixogy 230 V.

MoakntoumTe KopUYHEBBIiA 1 rony60ii NpoBoAa K Bbixogam 24V (AC
wnn DC). MonApHOCTb He MMeeT 3HaueHuA.

3. YcraHoBuTe Ha KonnekTop.

4. Y6epuTech, uTo pacxofomep (eCIM OH MMEETCA) YCTaHOBNeH B
MI0NI0KeHME NOAHOr0 NOTOKa.

5. Moakniounte nepeblii AaTuMK Temnepatypbl Ha MoAaloliem
Tpy6onpoBoze U BTOPOIi AATUVK Ha 06paTHOM TpyGonposoze.

6. Bkniounte nutaHue 230V /24 V.

7. 3aBepLueHo

B Uvod a shoda vyrobku vyrobku

>

THB230/ THB24 je akéni clen, ktery Ize pouZit na aplikace, véetné: Podlahové vytépéni /
chlazeni obvody. Tento vyrobek je v souladu se smérnici 2014/30 / EU.

THB230 / THB24 mé dvé teplotni cidla, které jsou pfipojeny mezi samoregulacni pohon
a vysilac pritoku & vratné potrubi nebo na vstupni otvor a vystupni otvor rozdélovace.
Samoregulacni pohon bude teplotnimi ¢idly méfit a upravovat pozic pohonu a také
udrzovat konstantni teplotni rozdil mezi vysilacem priitoku a vratném potrubi.

Priitok
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Pro 230VAC/ 24VAC/DC regulacni ventily
1. Vyjméte termoelektricky pohon z obalu.

2. Pro verzi pohonu na 230V pfipojte hnédy drét na fézovy vodic a
modry drdt k neutrdlnimu vodici.

Pro verzi pohonu na 24V pfipojte hnédy / modry drt s vystupem
24V (ACnebo DC), pripojeni dratli nezavisi na polarité.

3. Nasroubuijte na rozdélovac.

4. Zajistéte requlator pritoku (je-li namontovdn) na rozdélovaci,
obvod je pné otevien.

5. Pfipojte cidlo zdrojové teploty na pfivodni potrubi obvodu a druhé

Cidlo teploty na potrubi vratného obvodu.

6. Zapnéte napajeni 230V / 24V

7. Dokonceno.



Introducere si conformitatea produsului (B |

THB23030/THB2430 este un actuator care poate fi utilizat pentru sistemele de incalzire fn
pardoseald sau circuitele de récire. Acest produs respectd cerintele Directivei 2014/30/EU.

THB23030/THB2430 are doi senzori de temperaturd care sunt conectatila conductele de
tursi retur care ies din distributor. Actuatorul cu auto-modulare va mésura temperatura
senzorilor i fsi va adjusta pozitia pentru a mentine o diferentd de temperaturd constanta
intre conductele de tur si retur.
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Actuator cu auto-modulare pentru 230VAC/ 24VAC/DC
1. Scoateti actuatorul cu auto-modulare din ambalaj.

2. Pentru actuatorulul cu auto-modulare de 230VAC, conectati firul
maro la contactul de iesire de faza (L), iar firul albastru la neutru (N).

Pentru actuatorulul cu auto-modulare de 24V, conectati firele maro/
albastre la un contact de esire de 24V (ACsau DC), firele au polaritate
independenta.

3. Montati corespunzdtor actuatorul pe distribuitor.

4. Asigurati-va cd regulatorul de debit (dacd este montat) pe circuitul
colectorului este complet deschis.

5. Conectati oricare senzor de temperaturd la conducta de tur a
circuitului, iar celalalt senzor de temperatura la conducta de retur
a dircuitului.

6. Porniti alimentarea cu 230VAC/ 24V
7. Sfarsit.
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Indledning og Produktoverensstemmelse - —

THB23030/THB2430 er en aktuator, der kan bruges i kombination med blandt andet:
qulvvarme-/kelingkredslab. Dette produkt overholder forordningen 2014/30/EU.

THB23030/THB2430 har to temperatursensorer, der er forbundet mellem den dynamiske
auto-aktuator og emitterens fremlgbs- og returlgbsror eller manifoldens indlab og
udlgh. Dn dynamiske auto-aktuator maler sensortemperaturen og tilpasser aktuatorens
position for at fastholde en konstant temperaturforskel mellem emitterens fremlobs- og
returlgbsrar.
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For 230VAC/24VAC/DC den dynamiske auto-aktuator
1. Fjernindpakningen fra den selvbalancerende aktuator

2. Tilslutning af 230 volt selvbalancerende aktuator. Den brune
ledning tilsluttes fase og den bld ledning tilsluttes nul.

Tilslutning af 24 volt selvbalancerende aktuator.De 2<ledninger
(brun og bld) tilsluttes til 24 volt udgangen. Farven er- ikke
+/- bestemt.

3. Monter den selvbalancerende aktuator pa manifolden.
4. Manifoldens manuelle flow regulering skal vare fuld dben.

5. Klik 1 temperaturfler pa pexraret pa fremlgbssiden og den anden
temperaturfoler pa pexroret pa retursiden. Monter dem sd tat pa
manifolden som muligt.

6. Tilslut spaendingen til kontrolboksen.

7. Monteringen er udfort.

Johdanto ja tuotteen vaatimustenmukaisuus [ =

THB23030/THB2430 on toimilaite, jota voidaan kdyttdd monissa erityyppisissa
sovelluksissa, mukaan lukien lattialdmmitys- ja -jadhdytyspiirit. Tima tuote tdyttda
Euroopan unionin direktiivin 2014/30/EU vaatimukset.

Automaattisessa THB23030/THB2430-toimilaitteessa on kaksi Iimpdtila-anturia, jotka
liitetddn toimilaitteen ja l&mmitysjérjestelmén tulo- ja paluuputkien tai jakotukin
tulo- ja lahtoliitantojen valille. Automaattinen toimilaite sdtad tasausventtiilin
asentoa antureiden mittaamien lampdtilojen mukaan siten, etta tulo- ja paluuputkien
[dmpdtilaero sdilyy tasaisena.
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Automaattiset toimilaitteet (230 VAC/ 24 VAC/DC)

1. Pura automaattinen toimilaite pakkauksesta.

2. Liita 230 V:n (AC) automaattisen toimilaitteen ruskea johdin
katkaisijalla varustetun virtaldhteen vaiheliittimeen ja sininen
johdin nollaliittimeen.

Liitd 24 V:n toimilaitteen ruskea ja sininen johdin katkaisijalla
varustettuun 24 V:n virtaldhteeseen (ACtai DC); johtimet ovat
napaisuudesta riippumattomia.

3. Asenna toimilaite jakotukkiin.

4. Varmista, ettd jakotukin virtauksen sdddin (jos asennettu) on tdysin
auki:

5. Liité IémEQtiIa-anturit |dmmitysjérjestelman syotto- ja
paluuputkiin.

6. Kytke 230V:n (AC) / 24 V:n virransyotto paalle.
7. Valmis.
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Innledning og produktsamsvar =|=

THB23030/THB2430 er en aktuator som kan brukes til blant annet: gulvvarme-/
kjolekretser. Dette produktet er i samsvar med direktivet 2014/30/EU.

THB23030/THB2430 har to temperaturfolere som er koblet mellom den
utjevningsventilens automatiske aktuator og emitterens fremlaps- og returledninger,
eller mellom radiatorens innlgp og manifold. Utjevningsventilens automatiske aktuator
vil mdle falernes temperatur og justere aktuatorens posisjon for & opprettholde en
konstant temperaturforskjell mellom emitterens fremlgps- og returledninger.

—— Tur

Installasjon L\
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2.

For utjevningsventilens automatiske 230VAC / 24VAC /DC aktuator

1. Ta ututjevningsventilens automatiske aktuator av innpakningen.
2.  For utjevningsventilens automatiske 230 VAC aktuator
kobles den brune ledningen til den stramfgrende utgangen
med bryter, og den bl& ledningen til den neytrale forsyningen.
For den utjevningsventilens automatiske aktuatorer med 24V
kobles de brune/blé ledningene til en 24V utgang (AC eller DC)
med bryter. Ledningene er uavhengige av polaritet.
3. Fest manifoldet.

4. Pass pa at volumstremventil (hvis montert) til manifoldkretsen er
helt dpen.

5. Koble den ene temperaturfoleren til kretsens fremlgpsrar, og den
andre temperaturfaleren til kretsens returledning.

6. Bryter pa 230VAC-/24V-forsyningen

7. Ferdig.

Introduktion och dverensstimmelsedeklaration = =

THB23030/THB2430 &r en aktuator som kan anvéndas pa olika applikationer inklusive:
golvvarme/kylkretsar. Denna produkt Gverensstammer med EU-direktivet 2014/30.

THB23030/THB2430 har tva temperatursensorer som &r anslutna mellan
injusteringsstyrdonet och flades/returledningar eller radiatorns inlopp och utlopp.
Styrdonet kommer att mata sensorernas temperatur och justera ventilens ldge
for att uppratthalla en konstant temperaturskillnad mellan det utgivna flodet och
returledningama.

— | Flode

IV

5 [k [k

ez
fxn
1. I 2

For 230VAC/ 24VAC /DClnjusteringsstyrdon

1. Avldgsna injusteringsstyrdonet ur forpackningen.

2. For230VACinjusteringsstyrdon, anslut den bruna ledningen till
fasledaren, anslut den blaa ledningen till neutralledningen.

24V injusteringsstyrdon, anslut de bruna/bla kablarna till en
kopplad 24V utgang (AC eller DC), kablarna &r polaritetsoberoende.

3. Fastigrenroret.
4. Setill att grenrdrets flodesregulator (om sadan finns) ér helt 6ppen.

5. Anslut en temperatursensor till kretsens flédesror och den andra
temperatursensorn till kretsens returror.

6. Koppla pa 230VAC/24V strsmmen.
7. Fardigt.
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UK: tech@salus-tech.com
tel: +44 (0) 1226 323961
www.salus-tech.com

support@salus-controls.de
tel: +49 6108 8258515

www.salus-controls.de
www.salus-controls.nl
www.saluscontrolsifr

technik@salus-controls.cz
Tel:+420513 034 513
www.salus-controls.pl

serwis@salus-controls.pl
tel: 32 750 65 05
www.salus-controls.pl

tehnic@saluscontrols.ro
tel: +40364 435 696
www.saluscontrols.ro
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Tel: (+45) 53534499
Email: sales@salus-controls.dk
www.salus-controls.dk
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THB23030/THB2430
Auto Balancing Actuator






